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1. CEL WPROWADZENIA SPECYFIKACJI I ZAKRES STOSOWANIA  

Niniejszy standard ma pełne zastosowanie do Słupowych stacji transformatorowych SN/nn w zakresie: 
a) projektowania stacji, 
b) budowy nowych i rozbudowy istniejących stacji, 
c) przebudowy i remontu istniejących stacji. 
Niniejszy standard ma zastosowanie dla zadań, dla których: 
a) podstawę do realizacji zadania [np. Warunki przyłączenia do sieci, wytyczne programowe, 

STWiOPP (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Prac Projektowych), STWiORB 
(Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych), STWiODPiRB (Specyfikacja 
Techniczna Wykonania i Odbioru Dokumentacji Projektowej i Robót Budowalnych) itd.] 
zatwierdzono po dacie opublikowania na stronie www.energa-operator.pl niniejszego standardu. 
Wszystkie ww. dokumenty stanowiące podstawę do realizacji, a przygotowane przez ENERGA-
OPERATOR SA muszą być zgodne z niniejszym opracowaniem standardu, a w przypadku 
stwierdzenia kolizji zapisów (w okolicznościach niewydania przez Zespół Techniczny dla danego 
zadania odstępstwa od standardu) niniejszy standard stanowi dokument nadrzędny nad 
postanowieniami podstawy do realizacji zadania w zakresie zapisów wzajemnie się 
wykluczających; 

b) umowa w sprawie wykonania dokumentacji projektowej i/lub robót budowlanych (z uwzględnieniem 
kontraktów w trybie „pod klucz”) została zawarta z wykonawcą po dacie opublikowania na stronie 
www.energa-operator.pl niniejszego standardu, przy czym podstawa do realizacji zadania została 
przygotowana i zatwierdzona przed ww. datą - lecz w zakresie, w jakim zapisy niniejszego 
standardu nie kolidują z podstawą do realizacji zadania. W przypadku wystąpienia kolizji 
postanowień, podstawa do realizacji zadania stanowi dokument nadrzędny nad zapisami 
niniejszego standardu. 

Stosowanie postanowień niniejszego standardu dla zadań, dla których podstawa do realizacji zadania 
i umowa została zawarta z wykonawcą przed datą opublikowania na stronie www.energa-operator.pl 
niniejszego standardu - jest zalecane, o ile ich stosowanie nie prowadzi do zmiany warunków zawartej 
przez strony umowy. 

Zakres podmiotowy: 
a) w Centrali: 

− Biuro Zarządzania Eksploatacją, 

− Biuro Przyłączeń i Rozwoju, 

− Biuro Dokumentacji i Zarządzania Nieruchomościami Energetycznymi 

− Biuro Zarządzania Inwestycjami. 
b)  w Oddziałach: 

− Biuro Majątku Sieciowego, 

− Biuro Zarządzania Usługami, 

− Biuro Usług Sieciowych, 

− Biuro Usług Specjalistycznych, 

− Regionalna Dyspozycja Mocy. 
c) w Rejonach Dystrybucji: 

− Dział Zarządzania Eksploatacją, 

− Dział Zarządzania Inwestycjami. 
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2. DEFINICJE, TERMINOLOGIA I INFORMACJE DODATKOWE 

Advanced Metering 
Infrastructure (AMI) 

Infrastruktura zaawansowanych systemów pomiarowych oparta o liczniki 
(smart), różnorodne metody akwizycji, przetwarzania i udostępniania 
danych. 

Aparatura rozdzielcza 
i sterownicza 

Łączniki i ich kombinacje z aparatami sterowniczymi, 
zabezpieczeniowymi, regulacyjnymi i przyrządami pomiarowymi oraz 
zespołów utworzonych z tych aparatów wraz z odpowiednimi 
połączeniami, urządzeniami pomocniczymi, osłonami i konstrukcjami 
wsporczymi. 

Aparatura rozdzielcza Łączniki i ich kombinacje z aparatami sterowniczymi, 
zabezpieczeniowymi, regulacyjnymi i przyrządami pomiarowymi oraz 
zespołów utworzonych z tych aparatów wraz z odpowiednimi 
połączeniami, urządzeniami pomocniczymi, osłonami i konstrukcjami 
wsporczymi, przeznaczonych głównie do użytkowania w dziedzinie 
wytwarzania, przesyłu, rozdziału i przetwarzania energii elektrycznej. 

Aparatura 
sterownicza 

Łączniki i ich kombinacje z aparatami sterowniczymi, 
zabezpieczeniowymi, regulacyjnymi i przyrządami pomiarowymi oraz 
zespołów utworzonych z tych aparatów wraz z odpowiednimi 
połączeniami, urządzeniami pomocniczymi, osłonami i konstrukcjami 
wsporczymi, przeznaczonych głównie do sterowania urządzeniami 
wykorzystującymi energię elektryczną. 

Aparatura rozdzielcza 
i sterownicza 
wnętrzowa 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza przeznaczona do instalowania tylko 
w budynku lub w innym pomieszczeniu, gdzie jest chroniona przed 
wiatrem, deszczem, śniegiem, nienormalnymi zanieczyszczeniami 
środowiska, nienormalną kondensacją, lodem i szadzią. 

Część przewodząca 
dostępna 

Część przewodząca wyposażenia elektrycznego, która może być 
dotknięta i która w warunkach normalnej pracy nie znajduje się pod 
napięciem, ale może znaleźć się pod napięciem w wyniku uszkodzenia. 

Dane znamionowe Wartości liczbowe wielkości, które definiują pracę słupowej stacji 
transformatorowej SN/nn w warunkach wymienionych w normie i na 
których oparte są próby i gwarancja wytwórcy. 

Drzwi Pokrywa na zawiasach lub przesuwna. 

Kablowa rozdzielnica 
szafowa 

Zestaw szafowy stosowany w instalacjach zewnętrznych, zasilany liniami 
kablowymi w energię elektryczną co najmniej z jednej kablowej 
rozdzielnicy szafowej lub transformatora i przesyłający tę energię do 
innego urządzenia jedną linią kablową lub wieloma liniami kablowymi. 
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Kablowa rozdzielnica 
szafowa naziemna 

Kablowa rozdzielnica szafowa instalowana na poziomie gruntu, na 
fundamencie. 

Kablowa rozdzielnica 
szafowa słupowa 

Kablowa rozdzielnica szafowa instalowana na słupie sieci napowietrznej. 

Klasa obudowy Różnica przyrostu temperatury między transformatorem w obudowie i tym 
samym transformatorem na zewnątrz obudowy w normalnych warunkach 
pracy. 

Łącznik (elektryczny) Aparat przeznaczony do załączania lub wyłączania prądu w jednym 
obwodzie lub większej liczbie obwodów elektrycznych. 

Najwyższe 
dopuszczalne 
napięcie urządzenia 

Największa skuteczna wartość napięcia międzyprzewodowego, dla 
którego urządzenie jest przeznaczone ze względu na jego izolację. 

Należy, powinien Słowa należy lub powinien należy rozumieć jako musi lub wymaga się. 

Napięcie niskie (nn) Napięcie nie wyższe od 1 kV. 

Napięcie średnie (SN) Napięcie wyższe od 1 kV i niższe od 110 kV. 

Napięcie udarowe 
wytrzymywane 

Największa wartość szczytowa napięcia udarowego określonego kształtu 
i biegunowości, która nie powoduje przebicia w określonych warunkach 
badania. 

Napięcie 
wytrzymywane o 
częstotliwości 
sieciowej 

Wartość skuteczna napięcia sinusoidalnego o częstotliwości sieciowej, 
która nie powoduje przebicia w określonych warunkach badania. 

Napięcie 
znamionowe izolacji 

Napięcie znamionowe izolacji obwodu zestawu, do której są odniesione 
napięcia probiercze próby napięciowej i odstępy izolacyjne 
powierzchniowe. 

Obwód główny 
(rozdzielnicy ) 

Wszystkie przewodzące części rozdzielnicy, włączone w obwód 
przeznaczony do przenoszenia energii elektrycznej. 

Obwód pomocniczy Wszystkie przewodzące części rozdzielnicy w osłonie metalowej 
włączone w obwód (inny niż obwód główny) przeznaczony do sterowania, 
pomiaru, sygnalizacji i regulacji. 

Obwód sterowniczy Wszystkie części przewodzące (nie wchodzące w skład obwodu 
głównego) łącznika, które są włączone do obwodu używanego do 
zamykania lub otwierania łącznika lub do obu przestawień łącznika. 

Obwód uziemiający Połączenie każdego uziemnika lub punktów przewidzianych do 
uziemienia z zaciskiem przeznaczonym do przyłączenia zewnętrznej 
instalacji uziemiającej. 
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Ochrona przed 
dotykiem 
bezpośrednim 

Zapobieganie niebezpiecznemu zetknięciu się ludzi z częściami 
czynnymi. 

Ochrona przed 
dotykiem pośrednim 

Zapobieganie niebezpiecznemu zetknięciu się ludzi z częściami 
przewodzącymi dostępnymi. 

Płyta montażowa Oddzielna część obudowy przeznaczona do montażu wyposażenia 
elektrycznego. 

Płyta do 
wprowadzania kabli 

Odejmowalna część obudowy przeznaczona do ochrony i uszczelniania 
kabli, przewodów i rur kablowych w miejscu wejścia. 

Podzespół Główna część obwodu głównego lub uziemiającego rozdzielnicy z 
izolacją gazową w osłonie metalowej, spełniająca określone funkcje (na 
przykład: wyłącznik, odłącznik, rozłącznik, bezpiecznik topikowy, 
przekładnik, przepust, szyny zbiorcze, itd.). 

Pole (rozdzielnicy) Część rozdzielnicy, zawierająca wszystkie komponenty obwodów 
głównych i pomocniczych biorących udział w wykonywaniu tylko jednej 
funkcji. 

Pole odbiorcze nn Pole funkcjonalne, za pośrednictwem którego energia elektryczna jest 
zazwyczaj doprowadzona do jednego obwodu odbiorczego lub kilku 
obwodów odbiorczych. 

Prąd przetężeniowy 
(przetężenie) 

Prąd większy niż prąd znamionowy. 

Prąd zwarciowy Prąd przetężeniowy występujący w przypadku zwarcia powstałego na 
skutek uszkodzenia lub niewłaściwego połączenia w obwodzie 
elektrycznym. 

Przeciążenie Warunki pracy nieuszkodzonego obwodu elektrycznego, powodującego 
przetężenie. 

Przestawienie 
(łącznika 
mechanizmowego) 

Przemieszczenie styku(-ów) ruchomego(-ych) z jednego położenia 
granicznego w graniczne drugie. 

Przewód ochronny 
(PE) 

Przewód wymagany przez określone środki ochrony 
przeciwporażeniowej, przeznaczony do elektrycznego połączenia 
następujących części: przewodzących dostępnych, przewodzących 
obcych, głównego zacisku uziemiającego, uziomu, uziemionego punktu 
neutralnego źródła zasilania lub punktu neutralnego sztucznego. 

Przewód neutralny 
(N) 

Przewód połączony bezpośrednio z punktem neutralnym układu sieci i 
mogący służyć do przesyłania energii elektrycznej. 
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Przewód ochronno-
neutralny (PEN) 

Przewód uziemiony, spełniający jednocześnie funkcję przewodu 
ochronnego i funkcję przewodu neutralnego. 

Pusta obudowa Obudowa przeznaczona do instalowania i podtrzymywania wyposażenia 
elektrycznego w jej wewnętrznej przestrzeni, zapewniająca odpowiednią 
ochronę przed wpływami zewnętrznymi oraz określony stopień ochrony 
przed zbliżaniem lub dotknięciem części czynnych i przed dotknięciem 
części ruchomych. 

Rozdzielnica nn 
(zestaw) 

Jeden łącznik nn lub wiele łączników nn, wraz ze współpracującym 
wyposażeniem sterowniczym, pomiarowym, sygnalizacyjnym, 
zabezpieczającym, regulacyjnym itp., kompletnie zmontowany na 
odpowiedzialność producenta, ze wszystkimi wewnętrznymi 
połączeniami elektrycznymi i mechanicznymi oraz częściami 
konstrukcyjnymi. 

Rozdzielnica nn 
podwieszana 

Kablowa rozdzielnica szafowa słupowa nn podwieszona na słupie 
słupowej stacji transformatorowej SN/nn 

Rozdzielnica nn 
wolnostojąca na 
fundamencie 

Kablowa rozdzielnica szafowa naziemna instalowana na poziomie gruntu, 
na fundamencie w pobliżu słupowej stacji transformatorowej SN/nn. 

Sieć z trwale 
uziemionym punktem 
neutralnym 

Sieć, w której punkt(y) neutralny(e) jest(są) bezpośrednio uziemiony(e). 

Sieć z uziemionym 
punktem neutralnym 

Sieć, w której punkt neutralny jest uziemiony z ziemią bezpośrednio albo 
przez rezystancję lub reaktancję o wystarczająco małej wartości w celu 
istotnego zmniejszenia oscylacji przejściowych i zapewniające prąd do 
selektywnego działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych: 

a)   Sieć trójfazowa ze skutecznie uziemionym punktem neutralnym jest 
to sieć charakteryzująca się współczynnikiem uziemienia w tym 
miejscu nie przekraczającym 1,4; 

b) Sieć trójfazowa z nieskutecznie uziemionym punktem neutralnym jest 
to sieć charakteryzująca się współczynnikiem uziemienia w tym 
miejscu mogącym przekroczyć 1,4; 

Sieć z punktem 
neutralnym 
uziemionym przez 
impedancję 

Sieć, w której punkt(y) neutralny(e) jest(są) uziemiony(e) przez 
impedancję ograniczające prądy zwarcia z ziemia. 

Sieć 
skompensowana 

Sieć w którym jeden lub więcej punktów neutralnych są połączone z 
ziemią przez reaktancje, które znacznie kompensują składową 
pojemnościową prądu jednofazowego zwarcia z ziemią. 



 
 

 

    

Specyfikacja techniczna Słupowe stacje transformatorowe SN/nn wydanie piąte z dnia 2 listopada 2023 roku 

8/42 8/42 

 

Słupowa stacja 
transformatorowa 
SN/nn 

Prefabrykowany i posiadający badania typu zestaw zawierający 
konstrukcję wsporczą (słup(y)) obejmującą zmontowane komponenty 
(funkcje): transformator, aparaty i urządzenia SN i nn, wewnętrzne 
połączenia SN i nn, wyposażenie i obwody pomocnicze. 

Stopień ochrony (IP) Stopień ochrony, zapewniany przez obudowę, przed dostępem od 
niebezpiecznych części, przed przedostaniem się (do wnętrza) ciał 
stałych i/lub przed przedostaniem się wody i potwierdzony według 
znormalizowanych metod probierczych. 

Stopień ochrony 
przed uderzeniem 
mechanicznym (IK) 

Stopień ochrony obudowy przed szkodliwym uderzeniem mechanicznym 
zapewniany przez obudowę i potwierdzony według znormalizowanych 
metod probierczych. 

Szyna zbiorcza Przewód o małej impedancji, do którego można przyłączyć oddzielne 
przewody kilku obwodów elektrycznych. 

Wartość znamionowa Wartość liczbowa danej wielkości, przypisana na ogół przez wytwórcę w 
celu określenia warunków pracy wnętrzowej stacji transformatorowej 
SN/nn. 

Wejście kablowe, 
przepust 

Część z otworami, które umożliwiają wprowadzenie przewodów do 
zestawu. 

Współczynnik 
uziemienia 

Stosunek najwyższej wartości skutecznej napięcia fazowego o 
częstotliwości sieciowej w nieuszkodzonej fazie w rozpatrywanym 
miejscu sieci trójfazowej podczas zwarcia z ziemią jednej lub wielu faz w 
dowolnym miejscu sieci, do wartości skutecznej napięcia fazowego o 
częstotliwości sieciowej, które wystąpiłoby w tym miejscu po usunięciu 
zwarcia. 

Zacisk (jako 
komponent) 

Komponent przewidziany do przyłączania łącznika do przewodów 
zewnętrznych. 

Zestyk główny Zestyk stanowiący część obwodu głównego łącznika mechanizmowego, 
przeznaczony do przewodzenia w stanie zamknięcia prądu obwodu 
głównego. 

Znamionowy poziom 
izolacji 

Kombinacja wartości napięć, które charakteryzują izolację urządzenia 
pod względem jego wytrzymałości dielektrycznej. 
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3. OPIS POSTĘPOWANIA 

3.1. Wymagania ogólne 

1. Słupowe stacje transformatorowe SN/nn muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej 
produkcji tj. poszczególne elementy stacji powinny być wyprodukowane nie wcześniej niż 12 
miesięcy od daty montażu. 

2. Dostawca ma gwarantować jakość i zgodność z dokumentami odniesienia słupowych stacji 
transformatorowych SN/nn. Okres gwarancji słupowych stacji transformatorowych SN/nn  
i wszystkich opisanych w niniejszej specyfikacji elementów składowych nie może być krótszy 
niż 5 lat. 

3. Dostawca ma zapewnić udział słupowych stacji transformatorowych SN/nn pochodzących  
z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła 
umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, na poziomie nie niższym niż 50 %. 

4. Słupowe stacje transformatorowe SN/nn mają spełniać warunki określone w niniejszej 
specyfikacji i dokumentach normatywnych w niej wymienionych. W przypadku, gdy wymagania 
podane w niniejszej specyfikacji są bardziej rygorystyczne od wymagań zawartych  
w dokumentach normatywnych, należy wówczas stosować się do wymagań zawartych  
w specyfikacji.  

5. Wszystkie elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie lub odporne na 
korozję poprzez wykonanie z metali nie ulegających korozji lub ze stali zabezpieczonej przez 
cynkowanie ogniowe powłoką o grubości zgodnie z normą PN EN ISO 1461:2011P Powłoki 
cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową - Wymagania i metody 
badań. 

6. Słupowa stacja transformatorowa SN/nn ma spełniać wymagania normy PN EN 61936 1:2011E 
Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV - Część 1: 
Postanowienia ogólne, a w zakresie instalacji uziemiającej ma spełniać wymagania normy:  
PN-EN 50522:2011E Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego  
o napięciu wyższym od 1 kV. 

7. ENERGA-OPERATOR SA zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytów pod katem 
oceny jakości procesu i produkowanych wyrobów w fabryce producenta w dowolnym terminie. 

3.2. Warunki klimatyczne 

Środowiskowe warunki pracy słupowych stacji transformatorowych SN/nn: 

a) miejsce zainstalowania – wykonanie napowietrzne, 
b) maksymalna temperatura otoczenia - +40°C, 
c) średnia temperatura otoczenia w okresie 24 godz. - +35°C, 
d) minimalna temperatura otoczenia - -25°C*, 
e) wysokość pracy  ≤ 1000 m n.p.m., 
f) średnia wilgotność względna powietrza w okresie 24 godz. ≤ 95%, 
g) średnie ciśnienie pary wodnej w okresie 24 godz. ≤ 22 hPa, 
h) średnia wilgotność względna powietrza w okresie 1 miesiąca ≤ 90%, 
i) średnie ciśnienie pary wodnej w okresie 1 miesiąca ≤ 18 hPa, 
j) występowanie kondensacji pary wodnej w ww. warunkach – sporadycznie, 
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k) ciśnienie atmosferyczne w zakresie 920 – 1020 hPa, 
l) grubość warstwy lodu – 10 mm, klasa 10, 
m) parcie wiatru odpowiadające prędkości 34 m/s – 700 Pa, 
n) poziom izokerauniczny - 28 dni/rok, 
o) zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem siarki ≤ 32 µg/m3, 
p) poziom nasłonecznienia ≤ 1100 W/m2, 
q) aktywność sejsmiczna – strefa 1. 

W przypadku wystąpienia innych warunków klimatycznych zostanie to podane w SIWZ lub  
w zamówieniu. 

3.3. Sieć zasilająca, odbiorcza i ich parametry 

Konstrukcja i wykonanie słupowej stacji transformatorowej SN/nn musi gwarantować jej prawidłową 
pracę przy następujących parametrach systemu elektroenergetycznego: 

a) najwyższe robocze napięcie systemu SN – 17,5 lub 24 kV, 
b) napięcie znamionowe systemu SN – 15 lub 20 kV, 
c) rodzaj sieci SN – sieć z punktem neutralnym uziemionym przez rezystancję lub sieć 

skompensowana, 
d) współczynnik zwarcia doziemnego SN ≤ 1,4, 
e) napięcie znamionowe systemu nn – 400 V, 
f) układ sieci nn – TN-C,  
g) liczba faz – 3, 
h) częstotliwość znamionowa – 50 Hz. 

3.4. Budowa, parametry i właściwości słupowej stacji transformatorowej SN/nn  

1. Słupowa stacja transformatorowa SN/nn ma być wykonana zgodnie z niniejszą specyfikacją 
techniczną w oparciu o „Album słupowych stacji transformatorowych SN/nn – STN, STNu 
z transformatorami o mocy do 630 kVA na żerdziach wirowanych”, Poznań 2020, stanowiący 
odrębne opracowanie opublikowane na stronie internetowej ENERGA-OPERATOR S.A. 
Elementy wyposażenia stacji napowietrznych umieszczone na schematach 
elektrycznych „Albumu słupowych stacji transformatorowych SN/nn STN, STNu  
z transformatorami o mocy do 630 kVA na żerdziach wirowanych” z dnia 26 marca 2020 
roku opracowanego przez PTPiREE, nie ujęte w opisie technicznym niniejszej 
Specyfikacji, należy traktować jako wyposażenie niestandardowe i tylko w 
uzasadnionych przypadkach będą rozpatrywane na zasadach odstępstwa od 
Standardu. 
Szczegółowy zakres dostawy słupowych stacji transformatorowych SN/nn zostanie podany 
w SIWZ lub w zamówieniu. 

2. Słupowa stacja transformatorowa SN/nn, ze względu na funkcję, lokalizację i budowę, może 
być wykonana w następujących wariantach: 
a) na pojedynczej żerdzi strunobetonowej wirowanej, 
b) w zależności na wytrzymałość żerdzi: 12, 17,5, 20, 25, 35 kN, 
c) w zależności na długość żerdzi: 9; 12; 13,5 m, 
d) w zależności od sposobu zasilania linią po stronie średniego napięcia: 

− krańcowa dla linii napowietrznych SN, 
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− krańcowa kablowa dla linii SN, 

− krańcowa z kablem napowietrznym samonośnym, 
e) w zależności od układu przewodów linii napowietrznej SN na stacji: 

− układ płaski, 
f) w zależności od rodzaju aparatów zamontowanych na stacji: 

− uproszczona (bez bezpieczników SN), 

− z pełnym wyposażeniem (z bezpiecznikami SN dla stacji o mocy znamionowej 
powyżej 250 kVA, 

− z pomiarem trójfazowym pośrednim, 
g) w zależności od miejsca zabudowy transformatora na żerdzi stacji: 

− zasilana od strony transformatora, 

− zasilana z przeciwnej strony transformatora, 
h) w zależności od sposobu rozdziału energii elektrycznej niskiego napięcia: 

− z rozdzielnicą nn podwieszaną, 

− z rozdzielnicą nn wolnostojącą na fundamencie, 

− z napowietrznymi rozłącznikami bezpiecznikowymi słupowymi, dla nie więcej niż 
4 obwodów odbiorczych. 

i) w zależności od rodzaju obwodów odbiorczych niskiego napięcia: 

− z obwodami odbiorczymi napowietrznymi wykonanymi przewodami izolowanymi typu 
AsXSn, 

− z obwodami odbiorczymi kablowymi wykonami kablem typu YAKXS lub YKXS, 

3. Słupowa stacja transformatorowa SN/nn ma posiadać właściwości i nie gorsze parametry niż 
podane poniżej: 
a) napięcie znamionowe: 

− 17,5 kV dla napięcia znamionowego sieci 15 kV, 

− 24 kV dla napięcia znamionowego sieci 20 kV, 
b) liczba faz – 3, 
c) poziom znamionowy izolacji: 

− LI95 kV/AC38 kV dla napięcia znamionowego rozdzielnicy 17,5 kV, 

− LI125 kV/AC50 kV dla napięcia znamionowego rozdzielnicy 24 kV, 
d) częstotliwość znamionowa – 50 Hz, 
e) prąd znamionowy – odpowiadający typoszeregowi mocy: 

− 250 kVA, 

− 400 kVA, 

− 630 kVA. 

3.5. Konstrukcje wsporcze  

1. Słupy. 
Słupy stosowane do słupowych stacji transformatorowych muszą posiadać właściwości i 
parametry nie gorsze niż podane w „Albumie słupowych stacji transformatorowych SN/nn –  
STN, STNu z transformatorami o mocy do 630 kVA na żerdziach wirowanych” oraz spełniać 
wymagania Specyfikacji technicznej „Słupy i prefabrykaty z betonu do elektroenergetycznych 
linii napowietrznych SN i nn”. 
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2. Fundamenty. 

Fundamenty stacji słupowych mają być realizowane w oparciu o ustoje z elementów 
prefabrykowanych dla stacji o mocy odpowiednio: do 250 kVA, 400 kVA, 630 kVA, dobrane 
zgodnie z wymaganiami podanymi w „Albumie słupowych stacji transformatorowych SN/nn – 
STN, STNu z transformatorami o mocy do 630 kVA na żerdziach wirowanych” oraz spełniać 
wymagania Specyfikacji technicznej „Słupy i prefabrykaty z betonu do elektroenergetycznych 
linii napowietrznych SN i nn”. 

3. Konstrukcja wsporcza transformatora. 

Konstrukcje wsporcze transformatora, wykonane jako bez pomostu obsługi, powinny posiadać 
właściwości i parametry umożliwiające montaż transformatora o mocy odpowiednio: do 250 
kVA, 400 kVA i 630 kVA. 

Konstrukcje wsporcze transformatora muszą posiadać właściwości i parametry nie gorsze niż 
podane w „Albumie słupowych stacji transformatorowych SN/nn – STN, STNu  
z transformatorami o mocy do 630 kVA na żerdziach wirowanych” oraz dodatkowo muszą 
spełniać wymagania norm: PN-EN 1090-1+A1:2012P Wykonanie konstrukcji stalowych  
i aluminiowych - Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych i PN-EN 1090 
2:2018-09E Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 2: Wymagania 
techniczne dotyczące konstrukcji stalowych lub PN-EN 1090-3:2019-05E Wykonanie 
konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 3: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji 
aluminiowych. 

4. Pozostałe konstrukcje wsporcze, takie jak: poprzeczniki linii napowietrznej SN, haki 
wieszakowe, konstrukcje wsporcze rozłączników bezpiecznikowych słupowych 
napowietrznych, rozdzielnicy nn podwieszanej, szafki AMI/SG, itp. muszą posiadać 
właściwości i parametry nie gorsze niż podane w „Albumie słupowych stacji 
transformatorowych SN/nn –  STN, STNu z transformatorami o mocy do 630 kV na żerdziach 
wirowanych” oraz dodatkowo muszą spełniać wymagania norm: PN-EN 1090-1+A1:2012P 
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 1: Zasady oceny zgodności 
elementów konstrukcyjnych i PN-EN 1090-2+A1:2018-09E Wykonanie konstrukcji stalowych 
i aluminiowych - Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych lub PN-EN 
1090-3:2019-05E Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 3: Wymagania 
techniczne dotyczące konstrukcji aluminiowych. 

5. Wykonanie konstrukcji stalowych. 

Wszystkie elementy stalowe stacji powinny spełniać wymagania w zakresie klasy wykonania 
EXC2 zgodnie z normą PN-EN 1090-1+A1:2012P Wykonanie konstrukcji stalowych  
i aluminiowych - Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych i PN-EN 1090-
2:2018-09E Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 2: Wymagania 
techniczne dotyczące konstrukcji stalowych. 

Konstrukcje stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie metodą 
zanurzeniową, zgodnie z normą PN-EN ISO 1461:2011P. 

Konstrukcje stalowe należy oznakować w sposób trwały w sposób niepowodujący uszkodzeń 
produkcyjnych, przyjętymi oznaczeniami, pochodzącymi od nazwy oraz kolejnego numeru 
konstrukcji. Każda konstrukcja powinna mieć indywidualny numer identyfikacyjny i dokument 
badania przez zakładową kontrolę produkcji, odnoszący się do tego numeru konstrukcji. 
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3.6. Aparaty, urządzenia i osprzęt SN 

1. Izolatory odciągowe i wsporcze SN muszą posiadać właściwości i parametry nie gorsze niż 
podane w „Albumie słupowych stacji transformatorowych SN/nn – STN, STNu  
z transformatorami o mocy do 630 kV na żerdziach wirowanych” oraz dodatkowo mają 
spełniać wymagania Specyfikacji technicznej „Izolatory liniowe wsporcze i wiszące WN, SN i 
nn”. 

2. Na stacji po stronie SN mają być montowane rożki umożliwiające sprawdzenie braku napięcia 
oraz uziemienie urządzeń stacji po stronie SN. 

3. Ograniczniki przepięć SN i nn 
Ograniczniki przepięć mają być montowane na transformatorze lub jak najbliżej 
transformatora. Połączenie zacisku uziemiającego ogranicznika przepięć z instalacją 
uziemiającą powinno być jak najkrótsze. W przypadku braku możliwości instalacji 
ogranicznika przepięć na transformatorze dopuszcza się wykorzystanie ograniczników 
przepięć jako izolatorów wsporczych. 
Ograniczniki przepięć nn mają być montowane w zaciskach transformatorowych nn. 
Ograniczniki przepięć SN i nn muszą posiadać właściwości i parametry nie gorsze niż podane 
w „Albumie słupowych stacji transformatorowych SN/nn – STN, STNu z transformatorami  
o mocy do 630 kV na żerdziach wirowanych” oraz dodatkowo mają spełniać wymagania 
Specyfikacji technicznych: „Ograniczniki przepięć SN i 110 kV”, „Ograniczniki przepięć nn”. 

4. Zaciski liniowe SN 

Zaciski liniowe SN muszą posiadać właściwości i parametry nie gorsze niż podane w „Albumie 
słupowych stacji transformatorowych SN/nn – STN, STNu z transformatorami o mocy do 630 
kVA na żerdziach wirowanych” oraz dodatkowo mają spełniać wymagania Specyfikacji 
technicznej „Osprzęt do napowietrznych linii elektroenergetycznych SN i nn”. 

5. Zaciski transformatorowe SN i nn. 

Zaciski transformatorowe muszą posiadać właściwości i parametry nie gorsze niż podane  
w „Albumie słupowych stacji transformatorowych SN/nn – STN, STNu z transformatorami  
o mocy do 630 kVA na żerdziach wirowanych” oraz dodatkowo mają spełniać wymagania 
Specyfikacji technicznej „Olejowe transformatory rozdzielcze SN/nn”. 

6. Osłony izolacyjne zacisków transformatorowych i ograniczników przepięć. 

Zaciski transformatorowe oraz zaciski liniowe dla ograniczników przepięć, muszą być 
wyposażone w osłony izolacyjne chroniące przed ingerencją ptaków i innych zwierząt. 

Osłony izolacyjne zacisków transformatorowych muszą posiadać właściwości i parametry nie 
gorsze niż podane w „Albumie słupowych stacji transformatorowych SN/nn – STN, STNu  
z transformatorami o mocy do 630 kVA na żerdziach wirowanych” oraz dodatkowo mają 
spełniać wymagania Specyfikacji technicznej „Olejowe transformatory rozdzielcze SN/nn”. 

3.7. Napowietrzny rozłącznik bezpiecznikowy słupowy nn  

Dla napowietrznych obwodów odbiorczych nn zasilanych napowietrznym przewodem 
izolowanym typu AsXSn o takim samym przekroju co przekrój linii napowietrznej obwodu 
odbiorczego, napowietrzne rozłączniki bezpiecznikowe słupowe mają być czterobiegunowe 
(tor PEN stale zwarty i połączony z obudową). 
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Napowietrzne rozłączniki bezpiecznikowe słupowe mają posiadać następujące właściwości  

i parametry: 

a) napowietrzne rozłączniki bezpiecznikowe słupowe mają być rozłączane trójbiegunowo, 
na prąd znamionowy według typoszeregu: 160 A, 400 A, 

b) napowietrzne rozłączniki bezpiecznikowe słupowe mają być wykonane zgodnie  
z normami: PN-EN 60947-1:2010P+A1:2011P+A2:2014-12P Aparatura rozdzielcza  
i sterownicza niskonapięciowa – Część 1: Postanowienia ogólne oraz PN-EN 60947-
3:2009P+A1:2012E+A2:2015-11E Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa 
– Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników  
z bezpiecznikami topikowymi, 

c) napowietrzne rozłączniki bezpiecznikowe słupowe mają umożliwiać z poziomu ziemi: 
otwarcie rozłącznika, demontaż ruchomej części rozłącznika, wymianę wkładki 
bezpiecznikowej oraz zwarcie i uziemienie obwodu odbiorczego za pomocą drążka 
manewrowego lub za pomocą drążka izolacyjnego uniwersalnego i końcówki 
manewrowej,  

d) napowietrzne rozłączniki bezpiecznikowe słupowe  o prądzie znamionowym 160 A mają 
umożliwiać podłączenie bez użycia końcówki kablowej do jednego bieguna, z każdej 
strony, dwóch żył napowietrznych przewodów izolowanych typu AsXSn lub kabli  
o przekroju żyły w zakresie 25-120 mm2, natomiast napowietrzne rozłączniki 
bezpiecznikowe słupowe  o prądzie znamionowym 400 A mają umożliwiać podłączenie 
bez użycia końcówki kablowej do jednego bieguna, z każdej strony, dwóch żył 
napowietrznych przewodów izolowanych typu AsXSn o przekroju żyły w zakresie 25-120 
mm2 lub kabli o przekroju żyły w zakresie 35-240 mm2 (ww. wymagania w zakresie 
przekrojów przewodów i kabli dotyczą także zacisku ochronno-neutralnego PEN), 

e) elementy składowe napowietrznego rozłącznika bezpiecznikowego mają być odporne na 
działanie warunków atmosferycznych i promieniowanie UV, 

f) elementy składowe napowietrznego rozłącznika bezpiecznikowego wykonane ze stali 
mają być wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone przez cynkowanie ogniowe 
powłoką o grubości zgodnie z normą PN EN ISO 1461:2011P Powłoki cynkowe 
nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową - Wymagania i metody 
badań, 

g) elementy składowe napowietrznego rozłącznika bezpiecznikowego wykonane ze stali 
mają być wykonane z tworzyw sztucznych mają być z tworzyw bezhalogenkowych  
i samogasnących o klasie palności V0 według normy PN EN 60695 11 10:2002P 
+A1:2005P Badanie zagrożenia ogniowego - Część 11-10: Płomienie probiercze - Metody 
badania płomieniem probierczym 50 W przy poziomym i pionowym ustawieniu próbki, 

h) napowietrzne rozłączniki bezpiecznikowe słupowe mają posiadać właściwości i parametry 
nie gorsze niż wymienione poniżej: 

− napięcie znamionowe AC – 500 V, 

− kategoria użytkowania – AC-22B 

− wielkość wkładki: 

• NH-00 dla rozłącznika 160 A, 

• NH-1 oraz NH-2 dla rozłącznika 400 A, 

− znamionowy prąd cieplny: 

• 160 A dla rozłącznika 160 A, 
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• 400 A dla rozłącznika 400 A, 

− częstotliwość znamionowa – 50 Hz, 

− znamionowe napięcie izolacji – 800 V, 

− znamionowy prąd zwarciowy wyłączalny – 80 kA, 

− trwałość mechaniczna – 800 cykli, 

− trwałość elektryczna – 200 cykli. 

3.8. Obudowa rozdzielnicy nn  

1. Puste obudowy kablowych rozdzielnic szafowych słupowych (rozdzielnice nn podwieszane)  
i naziemnych (rozdzielnice nn wolnostojące na fundamencie) mają spełniać wymagania 
normy PN-EN 62208:2011E Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. 
Wymagania ogólne. 

2. Obudowy kablowych rozdzielnic szafowych słupowych (rozdzielnice nn podwieszane) mogą 
być wykonane z blachy aluminiowej zabezpieczonej poprzez malowanie proszkowe lub  
z tworzywa termoutwardzalnego wzmocnionego włóknem szklanym i o zewnętrznej 
powierzchni lakierowanej. Obudowa powinna posiadać dwie strony montażowe i powinny 
mieć następujące gabaryty: szerokość 750-800 mm, wysokość 1300 mm oraz głębokość 
510 mm, z uwzględnieniem tolerancji wymiarów ± 10%. 

3. Obudowy kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych (rozdzielnice nn wolnostojące na 
fundamencie) mogą być wykonane z tworzywa termoutwardzalnego wzmocnionego włóknem 
szklanym typu DIN o zewnętrznej powierzchni lakierowanej i powinny mieć wymiary zgodne 
z normą DIN 43629 1 (1978-08) Cable distribution cubicle; cabinet, mounting dimensions, DIN 
43629-2 (1978-08) Cable distribution cubicle; base, mounting dimensions, DIN 43629-3 
(1978-08) Cable distribution cubicle; internal construction; mounting dimensions. 

4. Obudowy kablowych rozdzielnic szafowych (słupowych i naziemnych) powinny posiadać 
następujące właściwości i parametry: 
a) wykonane w klasie ochronności: 

− obudowy wykonane z blachy aluminiowej – I klasa, 

− obudowy  wykonane z tworzywa termoutwardzalnego – II klasa, 
b) posiadające stopień ochrony zapewnianej przez obudowę co najmniej IP 44 zgodnie  

z normą PN-EN 60529:2003P Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP), 
c) stopień ochrony na zewnętrzne uderzenia mechaniczne IK 10 zgodnie z normą PN EN 

50102:2001 Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi 
zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (kod IK), 

d) kategorię palności nie gorsza niż V0 zgodnie z normą PN EN 60695 11 
10:2002P+A1:2005P Badanie zagrożenia ogniowego - Część 11-10: Płomienie 
probiercze - Metody badania płomieniem probierczym 50 W przy poziomym i pionowym 
ustawieniu próbki, 

e) posiadające odporność: na podwyższoną temperaturę nie mniejszą niż 125°C i na żar 
(próba rozżarzonym drutem) nie mniejszą niż odpowiednio: 960°C (dla elementów 
przeznaczonych do utrzymania części przewodzących prąd), 850°C (dla części 
przeznaczonych do mocowania w zagłębieniach ścian), 650°C (dla pozostałych części) 
zgodnie z normami: PN-EN 60695-2-10:2005P Badanie zagrożenia ogniowego – część 
2-10 Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego, gorącego drutu. Urządzenie do 
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badania rozżarzonym drutem i ogólny sposób wykonywania prób oraz PN EN 60695-2-
11:2005P Badanie zagrożenia ogniowego – część 2-10 Metody badań oparte na 
stosowaniu rozżarzonego, gorącego drutu. Metoda badania rozżarzonym drutem palności 
płomieniem wyrobów gotowych, 

f) posiadające system odprowadzania wody z przestrzeni wokół drzwiowych, w formie 
odpowiedniego spadku lub stosowanych rynienek odprowadzających wodę. System 
odprowadzania wody powinien zapobiegać gromadzeniu się wody wokół przestrzeni 
około drzwiowych i zamarzaniu drzwi. 

g) zapewniające wentylację grawitacyjną, poprzez otwory wentylacyjne umiejscowione  
w dolnej i górnej części obudowy, 

h) wyposażone w system umożliwiający zamknięcie drzwi rozdzielnicy przy pozostawieniu 
przyłączonych przewodów agregatu prądotwórczego, 

i) wyposażone w drzwiczki o kącie otwarcia 180°, z możliwością ich zablokowania przed 
zamykaniem się pod wpływem wiatru, 

j) drzwiczki obudowy i zawiasy wykonane w sposób umożliwiający nieskomplikowany  
i szybki demontaż i montaż, realizowany przy użyciu jednego prostego narzędzia (np. 
klucza sześciokątnego, śrubokręta), 

k) wyposażone w zamki baskwilowe (bez wkładek) i ucho do założenia kłódki w zależności 
od potrzeb, uniemożliwiające dostęp osób nieupoważnionych oraz  zapewniający co 
najmniej pięciopunktowe zamknięcie drzwiczek, 

l) rygle służące do zamykania drzwi wykonane ze stali nierdzewnej, 
m) wszystkie elementy metalowe tworzące konstrukcję kablowych rozdzielnic szafowych 

muszą być wykonane z materiału zabezpieczonego przed korozją, 
n) obudowa kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej (rozdzielnicy nn wolnostojącej na 

fundamencie) powinna być wyposażona w  uchwyty do mocowania kabli nn, wykonane  
z tworzywa sztucznego lub z materiału niemagnetycznego, w ilości dostosowanej do 
maksymalnej liczby pól odbiorczych, 

o) obudowa kablowej rozdzielnicy szafowej słupowej (rozdzielnica nn podwieszana) 
powinna posiadać kominki do wprowadzenia mostu kablowego i przewodów obwodów 
odbiorczych nn oraz powinna posiadać zaczepy umożliwiające montaż na słupie 
strunobetonowym wirowanym oraz w zależności od potrzeb kanał kablowy w dolnej części 
szafki do wprowadzenia przewodów odbiorczych nn, wykonany z takiego samego 
materiału co fundament kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej, 

p) wymagany kolor obudowy – jasnoszary (zgodny z RAL 7035), w uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się stosowanie kolorystyki komponującej się z otoczeniem. 

5. Parametry techniczne pustej obudowy kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej wykonanej 
w tworzywa termoutwardzalnego wzmocnionego włóknem szklanym o zewnętrznej 
powierzchni lakierowanej: 
a) izolacyjna, wykonana z arkuszowego tłoczywa termoutwardzalnego wzmocnionego 

włóknem szklanym o oznaczeniu SMC (sheet moulding compound) PN-EN 14598-1 UP 
(GF30) Q – rodzaj tworzywa 833.5 lub innego o zawartości włókna szklanego w zakresie 
25-32,5% i o właściwościach nie gorszych niż podane w tablicy 1.2 –kolumna nr 6  
w normie PN-EN 14598-3:2007 Termoutwardzalne tłoczywa wzmocnione. Specyfikacja 
tłoczyw arkuszowych (SMC) i tłoczyw sypkich (BMC) – Część 3: Wymagania 
szczegółowe, 
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b) ścianki karbowane, wykonane poprzez miejscowe pogrubienie tworzywa, z którego są 
wykonane, mające na celu zapewnienie zwiększenia sztywności konstrukcji i utrudnienie 
naklejania plakatów, o grubości nie mniejszej niż 3,5 mm, 

c) wyposażone w daszki skośne,  
d) pokryte lakierem lub farbą dwuskładnikową poliuretanową odporną na działanie UV  

o grubości powłoki malarskiej co najmniej: 60 µm - suchej / 110 µm - mokrej, 
e) wykonane jako modułowe, skręcane z płyt, umożliwiające wymianę uszkodzonych 

elementów. 

6. Fundament kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej ma posiadać niżej wymienione 
właściwości i parametry: 
a) fundament oraz płyty fundamentowe muszą być wykonane jako elementy niezależne 

konstrukcyjnie z tego samego materiału co obudowy kablowych rozdzielnic szafowych i 
szafek pomiarowych. Łączenie fundamentu z kablową rozdzielnicą szafową lub szafką 
pomiarową musi być wykonane w sposób trwały i stabilny. 

b) fundament musi być wyposażony w minimum dwie osłony czołowe. Górna osłona musi 
być przystosowana do demontażu po otwarciu drzwiczek oraz montowana w całości nad 
poziomem gruntu. W tej części zaleca się wykonanie systemu umożliwiającego 
zamknięcie drzwi rozdzielnicy przy pozostawieniu przyłączonych przewodów agregatu 
prądotwórczego. Boczne płyty powinny być wykonane jako jeden element. 

c) fundament musi być dostosowany do montażu płyty fundamentowej (ustojowej), którą 
można dowolnie mocować (kierunek przód – tył) do dolnej części fundamentu. 

d) fundament kablowej rozdzielnicy szafowej powinien być wyposażony w konstrukcję 
umożliwiającą montaż uchwytów z tworzywa sztucznego lub z materiału 
niemagnetycznego do mocowania kabli nn, w ilości dostosowanej do maksymalnej liczby 
pól zasilającego i odbiorczych. 

e) fundament ma mieć wysokość w zakresie 85-90 cm. 
f) fundament ma być wypełniony warstwą keramzytu o grubości 20 cm (dostawa ma 

obejmować worek z keramzytem w ilości zapewniającej wymaganą grubość warstwy), 

3.9. Rozdzielnica nn  

1. Rozdzielnica nn powinna być wykonana jako modułowa, w wersji z rozłącznikiem 
bezpiecznikowym listwowym głównym w polu zasilającym, rozłącznikiem przeznaczonym 
wyłącznie do przyłączania agregatów prądotwórczych oraz rozłącznikami bezpiecznikowymi 
listwowymi w polach odbiorczych. 

2. Kablowe rozdzielnice szafowe słupowe (rozdzielnice nn podwieszane) i naziemne 
(rozdzielnice nn wolnostojące na fundamencie) mają spełniać wymagania następujących 
norm: PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed 
porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim 
części niebezpiecznych czynnych oraz PN-EN 61439-1:2011E Rozdzielnice i sterownice 
niskonapięciowe - Część 1: Postanowienia ogólne, PN-EN 61439-5:2011E Rozdzielnice  
i sterownice niskonapięciowe - Część 5: Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych. 

3. Rozdzielnica nn powinna posiadać właściwości i parametry nie gorsze niż podane poniżej: 
a) napięcie znamionowe – 500 V, 
b) liczba faz – 3, 
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c) rozstaw szyn rozdzielnicy – 185 mm, 
d) poziom znamionowy izolacji – 2,4 kV/8 kV, 
e) częstotliwość znamionowa – 50 Hz, 
f) prąd znamionowy ciągły pola zasilającego: 

− dla stacji o mocy znamionowej 250 kVA – 400 A, 

− dla stacji o mocy znamionowej 400 kVA – 630 A, 

− dla stacji o mocy znamionowej 630 kVA – 910 A, 
g) prąd znamionowy ciągły pól odbiorczych – 160 A, 400 A i 630 A z uwzględnieniem 

współczynników jednoczesności na etapie projektowania zgodnie z pkt. 4.7 normy PN-
EN 61439-1:2011E Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Postanowienia 
ogólne, 

h) prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany – 8 kA, 
i) prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany – 16 kA. 

4. Rozdzielnica nn musi być wyposażona w przekładniki prądowe dla szafki AMI/SG 
zamontowane w jednej z niżej wymienionych lokalizacji: 
a) w polu pomiarowym za osłoną izolacyjną w sposób umożliwiający wymianę bez 

demontażu szyn zbiorczych rozdzielnicy, 
b) w rozłączniku bezpiecznikowym listwowym głównym (przekładniki dedykowane). 

5. Rozłącznik przeznaczony wyłącznie do przyłączania agregatu prądotwórczego dostosowany 
do znamionowej mocy stacji jednak nie większy jak o prądzie znamionowym 630 A 
zamontowany pomiędzy rozłącznikiem głównym bezpiecznikowym listwowym a polami 
odbiorczymi (przed przekładnikami prądowymi jeśli są zainstalowane). 

6. Rozdzielnica nn ma posiadać szyny o następujących właściwościach i parametrach: 
a) szyny fazowe wykonane z miedzi o przekroju prostokątnym o wymiarach: 

− 40 mm x 10 mm – w rozdzielnicy słupowej stacji transformatorowej SN/nn o mocy 
znamionowej 250 i 400 kVA, 

− 60 mm x 10 mm – w rozdzielnicy słupowej stacji transformatorowej SN/nn o mocy 
znamionowej 630 kVA, 

b) szyna PEN wykonana z aluminium o przekroju prostokątnym 60 mm x 5 mm, 
c) szyna PEN ma umożliwiać podłączenie przewodu uziemiającego – taśmy stalowej 

ocynkowanej o przekroju nie mniejszym niż 100 mm2. Na szynie PEN należy stosować 
zaciski typu V (jedna żyła kabla do jednego zacisku), 

7. Pole zasilające i pola odbiorcze mają być wyposażone w rozłączniki bezpiecznikowe listwowe 
nn o następujących parametrach i właściwościach: 
a) rozłączniki bezpiecznikowe listwowe nn mają być rozłączane trójbiegunowo, na prąd 

znamionowy według typoszeregu:  

− 910 A – dla pola zasilającego o mocy stacji 630 kVA, 

− 630 A – dla pola zasilającego o mocy stacji 400 kVA, 

− 400 A – dla pola zasilającego o mocy stacji 250 kVA, 

− 160 A, 400 A lub 630 A – dla pola odbiorczego, 
b) rozłączniki bezpiecznikowe listwowe nn mają posiadać rozstaw szyn 185 mm, 

wyposażone w osłonięte osłoną izolacyjną zaciski typu V, z oznakowaniem wymaganego 
momentu siły dokręcenia, umożliwiające podłączenie kabli w technologii prac pod 
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napięciem, o przekroju w zakresie 35-120 mm2 (SE) lub 70-240 mm2 (SM), w zależności 
od potrzeb, 

c) rozłączniki bezpiecznikowe listwowe nn mają być wykonane zgodnie z normami: PN-EN 
60947-1:2010P+A1:2011E Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 
1: Postanowienia ogólne oraz PN-EN 60947-3:2009P+A1:2012E Aparatura rozdzielcza  
i sterownicza niskonapięciowa – Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne  
i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi, 

d) rozłączniki bezpiecznikowe listwowe nn wykonane muszą być z tworzyw 
bezhalogenkowych i samogasnących o klasie palności V0 według normy PN-EN 60695-
11-10:2002P +A1:2005P Badanie zagrożenia ogniowego - Część 11-10: Płomienie 
probiercze - Metody badania płomieniem probierczym 50 W przy poziomym i pionowym 
ustawieniu próbki, 

e) rozłączniki bezpiecznikowe listwowe nn mają umożliwiać demontaż ruchomej części 
rozłącznika bez użycia narzędzi w celu uziemienia pola odbiorczego rozdzielnicy przy 
użyciu uziemiaczy przenośnych do podstaw bezpiecznikowych. 

f) rozłączniki bezpiecznikowe listwowe nn mają posiadać parametry nie gorsze niż 
wymienione poniżej: 

− napięcie znamionowe AC – 500 V, 

− kategoria użytkowania – AC-22B 

− wielkość wkładki: 

• NH-00 dla rozłącznika 160 A, 

• NH-1 oraz NH-2 dla rozłącznika 400 A, 

• NH-3 dla rozłącznika 630 A, 

• NH-3 dla rozłącznika 910 A, 

− częstotliwość znamionowa – 50 Hz, 

− znamionowe napięcie izolacji – 800 V, 

− znamionowy prąd zwarciowy wyłączalny – 80 kA, 

− trwałość mechaniczna – 800 cykli, 

− trwałość elektryczna – 200 cykli, 

− całkowite straty mocy przy Ith (bez wkładek bezpiecznikowych)*: 

• 23 W dla rozłącznika 160 A, 

• 80 W dla rozłącznika 400 A, 

• 200 W dla rozłącznika 630 A, 

• strat mocy dla rozłącznika 910 A oraz 630 kVA nie określa się. 

*) Poziom całkowitych strat mocy przy prądzie cieplnym umownym rozłącznika  
w otwartej przestrzeni byłby wyznaczany metodą elektryczną w pomiarze wraz  
z wkładkami bezpiecznikowymi (o stratach nie większych niż podano w normie). Od 
zmierzonych strat odejmowane będą straty mocy podane przez producenta wkładki 
bezpiecznikowej. 

3.10. Połączenia przewodami SN i kablami lub przewodami nn  

1. Połączenia po stronie SN mają być wykonane przewodami elektroenergetycznymi 
jednożyłowymi samonośnymi, z żyłą wielodrutową ze stopu aluminium AlMgSi (AL3 lub AL7), 
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o polu promieniowym, o izolacji z polietylenu termoplastycznego, uszczelnionej wzdłużnie  
i zewnętrznej warstwie izolacji z polietylenu termoplastycznego (co najmniej warstwa ekranu 
i pierwsza warstwa izolacji muszą być ze sobą zespolone), odpornego na działanie 
promieniowania UV oraz na napięcie znamionowe U0/U = 12/20 kV. Przewód w osłonie 
izolacyjnej o przekroju nie mniejszym niż 50 mm2. 

2. Połączenia po stronie nn mają być wykonane kablami jednożyłowymi na napięcie 
znamionowe U0/U=0,6/1 kV o następujących parametrach: 

 
 

Moc transformatora [kVA] 

40 63 100 160 250 400 630 

Zanamionowy 
prąd [A] 
transformatora po 
stronie nn 

58 91 144 231 361 578 910 

Kable z żyłami 
aluminiowymi 

[ilość/typ/przekrój] 

4 x YAKXS 1x70 
mm2 

4 x YAKXS 
1x120 mm2 

8 x YAKXS 1x120 
mm2 

8 x YAKXS 1x240 
mm2 

nie przewiduje się 

Kable z żyłami 
miedzianymi 

[ilość/typ/przekrój] 

4 x YKXS 1x70 
mm2 

8 x YKXS 1x70 
mm2 

8 x YKXS 1x70 
mm2 

8 x YKXS 1x120 
mm2 

8 x YKXS 1x240 
mm2 

 

3. Dla stacji, w których rozdział energii elektrycznej niskiego napięcia odbywa się z za pomocą 
nie więcej niż 2 napowietrznych rozłączników bezpiecznikowych słupowych dopuszcza się 
wykonanie mostu kablowego za pomocą przewodu typu AsXSn 4 x 120 mm2. 

3.11. Sposób montażu szafki AMI/SG 

1. Stacje napowietrzne z rozłącznikami bezpiecznikowymi (maksymalnie do czterech obwodów): 
a) montaż przekładników napowietrznych typu IMT na moście kablowym za pomocą 

konstrukcji wsporczej możliwie blisko przepustów transformatorowych po stronie 0,4 kV, 
przy czym zabrania się ułożenia przekładników prądowych bezpośrednio na kadzi 
transformatora, 

b) klasa przekładników prądowych 0,5s 
c) montaż niezależnej szafki AMI na żerdzi stacji, 
d) do ochrony przewodów napięciowych oraz prądowych należy stosować elastyczne rury 

ochronne odporne na promieniowanie UV. 

2. Stacje napowietrzne wyposażone w rozdzielnicę 0,4 kV: 
a) montaż przekładników prądowych na moście szynowym rozdzielnicy 0,4 kV bezpośrednio 

za rozłącznikiem głównym i rozłącznikiem do przyłączenia agregatu, 
b) w miejscu montażu przekładników prądowych należy zastosować szynę miedzianą Cu 

tzw. dzieloną, w celu łatwej wymiany przekładników (zalecany sposób montażu 
umożliwiający wymianę w technologii PPN), 

c) zakończenia przewodów napięciowych oraz prądowych należy przyłączyć do stosownych 
zacisków typu ZUG umożliwiających w łatwy sposób przyłączenie szafki AMI i umieścić 
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je wewnątrz rozdzielnicy 0,4 kV w miejscu niekolidującym i umożliwiającym dalszą 
rozbudowę rozdzielnicy 0,4 kV o dodatkowe rozłączniki bezpiecznikowe, 

d) przekładnię przekładników prądowych należy dobierać do znamionowej mocy stacji, 
e) montaż niezależnej szafki AMI na żerdzi stacji, 
f) w przypadku rozdzielnicy 0,4 kV wolnostojącej dopuszcza się montaż szafki AMI jako 

wolnostojącej przy rozdzielnicy 0,4 kV, 
g) do ochrony przewodów napięciowych oraz prądowych należy stosować elastyczne rury 

ochronne odporne na promieniowanie UV.  
h) klasa przekładników prądowych 0,5s 

3. Miejsce przyłączenia obwodów napięciowych szafki AMI.  

Obwody napięciowe szafki AMI pełnią jednocześnie rolę: pomiarową dla pomiaru energii  

w układzie półpośrednim, zasilającą szafkę AMI oraz sprzęgu napięciowego dla sygnału PLC 

dla liczników LZO, należy je podłączyć jak najbliżej obwodów odejściowych ze stacji tj. na 

szynach zbiorczych stacji przed zabezpieczeniem obwodów odejściowych. 

3.12. Oznakowanie 

1. Wszystkie znaki oraz napisy (wyłącznie w języku polskim), powinny być wykonane w sposób 
trwały, zapewniający czytelność w czasie całego okresu eksploatacji. 

2. Typy słupowych stacji transformatorowych SN/nn i ich oznaczeń przedstawiono w Załączniku 
nr 1. 

3. Na zewnętrznej stronie drzwiczek obudowy rozdzielnicy oraz na słupie lub konstrukcji 
(podestu) transformatora powinna być umieszczona tablica ostrzegawcza „Nie dotykać 
urządzenie elektryczne”, wykonana zgodnie z PN-E-08501:1988P Urządzenia elektryczne – 
Tablice i znaki bezpieczeństwa i przymocowana w sposób trwały. 

4. Na żerdzi stacyjnej  ma być umieszczona tabliczka z numerem i nazwą stacji. W przypadku 
rozdziału energii elektrycznej niskiego napięcia poprzez napowietrzne rozłączniki 
bezpiecznikowe słupowe tabliczka z numerem  
i nazwą stacji ma być przymocowana do słupa. 

5. Na wewnętrznej stronie drzwiczek obudów musi być umieszczona kieszeń na schemat oraz 
musi być umieszczona w sposób trwały tabliczka znamionowa zawierająca oprócz 
oznakowania CE informacje zgodnie z normą PN-EN 61439-1:2011E Rozdzielnice  
i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Postanowienia ogólne. Dopuszcza się umieszczenie 
oznakowania CE na zewnętrznej stronie drzwiczek. 

6. Na fundamencie należy umieścić znacznik poziomu gruntu określający poziom zagłębienia 
fundamentu w gruncie, wykonany w sposób widoczny i trwały. 

7. Na stacji powinna być umieszczona w sposób trwały tabliczka znamionowa zawierająca 
jednoznaczny system identyfikacji producenta oraz pozostałe informacje dotyczące 
parametrów stacji. 

8. Rozdzielnica nn powinna posiadać umieszczoną w sposób trwały tabliczkę znamionową 
zawierającą jednoznaczny system identyfikacji producenta oraz pozostałe informacje zgodnie 
z wymogami PN-EN 61439-1:2011E Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: 
Postanowienia ogólne, PN-EN 61439-5:2011E Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - 
Część 5: Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych. 
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9. Rozdzielnica nn powinna posiadać opis poszczególnych pól i ich numerację. 

10. Tabliczka znamionowa i tabliczki opisowe powinny być zamontowane w miejscu wyraźnie 
widocznym dla personelu obsługi.  

3.13. Wymagana dokumentacja techniczna 

1. Dokumentacja techniczna ma być napisana w języku polskim lub przetłumaczona na język 
polski.  

2. Dokumentacja techniczna dostarczana wraz z ofertą: 

a) Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR) napisana w języku polskim, zawierająca m.in. 
podstawowe dane techniczne, rysunki gabarytowe, szczegółową specyfikację 
wyposażenia, w tym wykaz wymaganych/zalecanych przez producenta okresowych 
zabiegów konserwacyjnych, przeglądów i badań technicznych. 

b) karty katalogowe oferowanych stacji zawierające podstawowe dane techniczne, rysunki 
gabarytowe oraz szczegółową specyfikację wyposażenia. 

c) kopie certyfikatów zgodności, poświadczonych za zgodność z oryginałem, badania 
(próby) typu z niżej wymienionymi normami: 

− puste obudowy kablowych rozdzielnic szafowych słupowych (obudowy rozdzielnicy 
nn podwieszanej) lub naziemnych (obudowy rozdzielnicy wolnostojącej na 
fundamencie) – PN-EN 62208:2011E Puste obudowy rozdzielnic i sterownic 
niskonapięciowych. Wymagania ogólne, 

− rozdzielnica nn - PN-EN 61439-1:2011E Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe 
- Część 1: Postanowienia ogólne oraz PN-EN 61439-5:2011E Rozdzielnice  
i sterownice niskonapięciowe - Część 5: Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach 
publicznych, 

− rozłączniki bezpiecznikowe listwowe oraz napowietrzne rozłączniki bezpiecznikowe 
słupowe – PN-EN 60947-1:2010P+A1:2011E Aparatura rozdzielcza i sterownicza 
niskonapięciowa – Część 1: Postanowienia ogólne oraz PN-EN 60947-
3:2009P+A1:2012E Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 3: 
Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami 
topikowymi, 

− bezpieczniki topikowe nn (NH) – PN-EN 60269-1:2010P+A1:2012P Bezpieczniki 
topikowe niskonapięciowe - Część 1: Wymagania ogólne oraz PN-HD 60269-
2:2010E Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe - Część 2: Wymagania dodatkowe 
dotyczące bezpieczników przeznaczonych do wymiany przez osoby 
wykwalifikowane (bezpieczniki głównie do stosowania w przemyśle) - Przykłady 
znormalizowanych systemów bezpiecznikowych od A do J, 

 
Do wyżej wymienionych protokołów z badań typu należy dołączać dwa dodatkowe 
dokumenty: 1. lista wykonanych badań wraz z odwołaniem do odpowiedniej normy  
i do strony, w której dane badanie jest opisane, 2. zakres akredytacji laboratorium na 
dzień przeprowadzenia badania. 

 

d) protokoły badań specjalnych, przeprowadzonych przez akredytowane laboratoria, 
zgodnie z niżej wymienionymi normami: 



 
 

 

    

Specyfikacja techniczna Słupowe stacje transformatorowe SN/nn wydanie piąte z dnia 2 listopada 2023 roku 

23/42 23/42 

 

− puste obudowy kablowych rozdzielnic szafowych słupowych i naziemnych 
wykonanych z tworzywa termo- lub chemoutwardzalnego – PN-EN 60695-11-
10:2002P+A1:2005P Badanie zagrożenia ogniowego – Część 11-10: Płomienie 
probiercze - Metody badania płomieniem probierczym 50 W przy poziomym  
i pionowym ustawieniu próbki, 

− kablowe rozdzielnice szafowe – PN-EN 50274:2004P Rozdzielnice i sterownice 
niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona przed 
niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych,  

− kablowe rozdzielnice szafowe – PN-E 05163:2002P Rozdzielnice i sterownice 
niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w warunkach wyładowania łukowego, 
powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego, 

e) kopię certyfikatu zakładowej kontroli produkcji dla konstrukcji stalowych lub aluminiowych, 
poświadczoną za zgodność z oryginałem, potwierdzającą, że:  

− poddano wstępnym badaniom typu konstrukcje stalowe lub aluminiowe, 

− poddano zakładowej kontroli produkcji konstrukcje stalowe lub aluminiowe, 

− przeprowadzono wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i systemu zakładowej 
kontroli produkcji, 

− prowadzi się ciągły nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji, 

− spełnione są wszystkie wymagania dotyczące systemu zakładowej kontroli produkcji 
opisane w załączniku ZA do normy PN-EN 1090-1+A1:2012P Wykonanie konstrukcji 
stalowych i aluminiowych - Część 1: Zasady oceny zgodności elementów 
konstrukcyjnych. 

f) deklaracje zgodności słupowej stacji transformatorowej SN/nn z normą PN-EN 61936-
1:2011E Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV 
- Część 1: Postanowienia ogólne. 

g) deklaracje zgodności z normami wystawione przez producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela albo importera kablowych rozdzielnic szafowych – zgodność wymiarów  
z DIN 43629-1 (1978-08) Cable distribution cubicle; cabinet, mounting dimensions, DIN 
43629-2 (1978-08) Cable distribution cubicle; base, mounting dimensions, DIN 43629-3 
(1978-08) Cable distribution cubicle; internal construction; mounting dimensions, 

h) zestawienie materiałów stosowanych do produkcji rozłącznika bezpiecznikowego 
listwowego i izolacyjnego, potwierdzającego nie stosowanie substancji niebezpiecznych 
wraz z oświadczeniem, że wszystkie materiały użyte do produkcji posiadają klasę palności 
nie gorszą niż V0 zgodnie z PN-EN 60695-11-10:2002P+A1:2005P Badanie zagrożenia 
ogniowego – Część 11-10: Płomienie probiercze - Metody badania płomieniem 
probierczym 50 W przy poziomym i pionowym ustawieniu próbki, 

i) deklaracje zgodności producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela albo importera 
z postanowieniami: 

− Dyrektywy LVD 2006/95/WE (Dz.U UE L 2006.374.10), 

− Dyrektywy RoHS 2002/95/WE (Dz.U. UE L 2003.37.19, Dz.U. UE L 2008.81.67), 
dla ograniczników przepięć nn. 

j) kopię deklaracji właściwości użytkowych wydanej zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające 
dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.U. UE L 2011.88.5) uwzględniającą właściwości 
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użytkowe dla: słupów betonowych, wyrobów do uszczelniania złączy, kable zasilania, 
sterujące i komunikacyjne, konstrukcyjne wyroby metalowe i wyroby pomocnicze oraz 
innych zamontowanych na słupowej stacji transformatorowej SN/nn. 

3. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań technicznych dostarczane  
z każdą dostawą: 

a) oryginał lub kopie protokołu badania (próby) wyrobu dla: 

− słupowej stacji transformatorowej SN/nn (oryginał), 

− konstrukcji wsporczych, 
b) pozostały osprzęt ma spełniać wymagania standardów technicznych EOP,dla słupowej 

stacji transformatorowej SN/nn - kopię deklaracji właściwości użytkowych wydanej 
zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 
marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.U. UE L 2011.88.5) 
uwzględniającą właściwości użytkowe dla: słupów betonowych, wyrobów do 
uszczelniania złączy, kable zasilania, sterujące i komunikacyjne, konstrukcyjne wyroby 
metalowe i wyroby pomocnicze oraz innych zamontowanych w stacji transformatorowych 
SN/nn. 

c) dla szafki AMI/SG - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Szafki AMI/SG”, 
d) dla przekładników prądowych nn zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Przekładniki 

prądowe nn do infrastruktury AMI”. 
 
Uwaga:  

Sposób podawania numerów referencyjnych norm w rozdziale Regulacje zewnętrzne 
uwzględnia jedynie zmiany do norm publikowane oddzielnie (oznaczenie A) oraz zmiany 
krajowe publikowane oddzielnie (oznaczenie Az), natomiast nie uwidacznia poprawek do 
normy publikowanych oddzielnie (oznaczenie AC) oraz poprawek krajowych do norm 
publikowanych oddzielnie (oznaczenie Ap), które należy uwzględnić przy wykorzystaniu 
normy. Nie wymaga się podawania ww. poprawek do norm publikowanych oddzielnie na 
protokołach badania i certyfikatach zgodności w przeciwieństwie do zmian do norm 
publikowanych oddzielnie. 

Certyfikaty zgodności lub certyfikaty zakładowej kontroli produkcji muszą być wydane 
producentowi, importerowi lub jego upoważnionemu przedstawicielowi przez 
akredytowane jednostki certyfikujące w tym zakresie na podstawie badań typu 
potwierdzających zgodność z normą aktualną w dniu zakończenia wykonania badań  
w laboratoriach akredytowanych w tym zakresie. 

Certyfikaty zgodności lub certyfikaty zakładowej kontroli produkcji wydane przed datą 
publikacji ww. norm, w oparciu o normy aktualne w dniu wydania certyfikatu, są taktowane 
na równi z certyfikatami zgodności z ww. normami, do daty wskazanej przez jednostkę 
certyfikującą, lecz nie dłużej niż do daty utraty aktualności norm stosowanych w ocenie 
zgodności podanej w Komunikacie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego  
w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie 
zgodności. 
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Protokoły badania typu potwierdzające zgodność z normą oraz badania potwierdzające 
spełnienie przez wyroby innych wymagań technicznych muszą być wydane producentowi, 
importerowi lub jego upoważnionemu przedstawicielowi przez laboratoria akredytowane 
w tym zakresie. Jeżeli zmiana do normy publikowana oddzielnie wprowadza istotne 
zmiany wymagające wykonania nowych badań typu (jednej lub więcej prób) to badania 
typu należy powtórzyć lub uzupełnić nie później niż w 3 lata daty od opublikowania 
oddzielnie zmiany do normy o ile wcześniej nie zostanie wydana norma z włączoną do 
treści zmianą. Wówczas utrata aktualności norm stosowanych w ocenie zgodności 
zostanie na nowo podane w Komunikacie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 
w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie 
zgodności. 

Protokoły badania typu wydane producentowi, importerowi lub jego upoważnionemu 
przedstawicielowi przed datą publikacji ww. norm, w oparciu o normy aktualne w dniu 
wykonywania badań, są taktowane na równi z protokołami badania typu 
poświadczającymi zgodność z ww. normami, ale nie dłużej niż do daty utraty aktualności 
norm stosowanych w ocenie zgodności podanej w Komunikacie Prezesa Polskiego 
Komitetu Normalizacyjnego w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako 
dokumentów odniesienia w ocenie zgodności. 

ENERGA-OPERATOR SA zastrzega sobie prawo wglądu w oryginały certyfikatów, prawo 
wglądu do raportu z badań oraz pełnych protokołów z badań. 

Normy równoważne są traktowane na równi z normami zatwierdzonymi przez Polski 
Komitet Normalizacyjny. Za normę równoważną uważa się normę, zawierającą w całości 
treść normy EN lub dokumentu harmonizacyjnego HD, zatwierdzoną przez krajowy 
komitet normalizacyjny członka CENELEC Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego 
Elektrotechniki lub normę zatwierdzoną przez Międzynarodową Komisję 
Elektrotechniczną, która bez jakichkolwiek zmian została wprowadzona jako norma EN 
lub dokument harmonizacyjny HD. 

Definicje: akredytowane jednostki certyfikujące, notyfikowane jednostki certyfikujące, 
laboratoria akredytowane, laboratoria notyfikowane, certyfikaty zgodności, badanie 
(typu), deklaracja zgodności producenta, importera lub jego upoważnionego 
przedstawiciela – zgodnie z ustawą z pkt. 5.1. ppkt 1. 

W specyfikacji przywołano normy aktualne na dzień wydania. W dniu stosowania 
specyfikacji należy sprawdzić aktualny status normy i zastanowić się nad uwzględnieniem 
ewentualnych zmian. 

4. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

Załącznik nr 1 - Typy słupowych stacji transformatorowych SN/nn i ich oznaczenia 

Załącznik nr 2 - Schemat elektryczny słupowych stacji transformatorowych SN/nn: STNu-20/, 
STNKsu-20/, STNKpu-20/ 

Załącznik nr 3 - Schemat elektryczny słupowych stacji transformatorowych SN/nn: STNku-20/ 
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Załącznik nr 4 - Schemat elektryczny słupowych stacji transformatorowych SN/nn: STN-20/, STN-
20//P3, STNKs-20/, STNKp-20/ 

Załącznik nr 5 - Montaż infrastruktury     AMI     na    słupowych  stacjach transformatorowych SN/nn 

Załącznik nr 6 - Historia wprowadzonych zmian w specyfikacji 

Załączniki stanowiące odrębne opracowania opublikowane na stronie internetowej ENERGA-
OPERATOR S.A.: 
Album słupowych stacji transformatorowych SN/nn STN, STNu z transformatorami o mocy do 630 kVA 
na żerdziach wirowanych, Poznań 2020 r.: 

TOM I – Rozwiązania stacji 

TOM II – Rysunki elektryczno-montażowe 

TOM III – Konstrukcje stalowe  

5. REGULACJE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE PROCESOWE 

5.1 Regulacje zewnętrzne 

1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.2002.166.1360 
z późniejszymi zmianami). 

2. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U.2002.169.1386 z późniejszymi 
zmianami). 

3. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U.2007.82.556 
z późniejszymi zmianami). 

4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U.2012.1059 z późn. zm.). 
5. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z późn. zm.). 
6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 
i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.U. UE L 2011.88.5). 

7. Dyrektywa 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie 
urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz wzajemnego 
uznawania ich zgodności (Dz.U.UE L 1999.91.10) zmieniona przez Rozporządzenie 
1882/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 września 2003 r. (Dz.U.UE 
L 2003.31.10) dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE przepisy odnoszące się do 
komitetów, które wspomagają Komisję w wykonywaniu jej uprawnień wykonawczych 
ustanowionych w instrumentach podlegających procedurze określonej w art. 251 Traktatu 
WE. 

8. PN-EN 1090-1+A1:2012P Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 1: Zasady 
oceny zgodności elementów konstrukcyjnych. 

9. PN-EN 1090-2:2018-09E Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 2: 
Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych. 

10. PN-EN 1090-3:2019-05E Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 3: 
Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji aluminiowych. 

11. PN-EN ISO 8501-1:2008P Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 
i podobnych produktów - Wzrokowa ocena czystości powierzchni - Część 1: Stopnie 
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży 
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 
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12. PN-EN ISO 12944-1:2018-01E Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 
za pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 1: Ogólne wprowadzenie. 

13. PN-EN ISO 12944-2:2018-02E Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 
za pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 2: Klasyfikacja środowisk. 

14. PN-EN ISO 12944-4:2018-02E Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 
za pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby 
przygotowania powierzchni. 

15. PN-EN ISO 12944-5:2018-04E Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 
za pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 5: Ochronne systemy malarskie. 

16. PN-EN ISO 12944-6:2018-03E Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 
za pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 6: Laboratoryjne metody badań 
właściwości. 

17. PN-EN ISO 12944-7:2018-01E Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 
za pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 7: Wykonywanie i nadzór prac 
malarskich. 

18. PN-EN ISO 1461:2011P Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą 
zanurzeniową - Wymagania i metody badań. 

19. PN-EN ISO 14713-1:2017-08E Powłoki cynkowe – Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony 
przed korozją konstrukcji ze stopów żelaza – Część 1: Zasady ogólne dotyczące 
projektowania i odporności korozyjnej. 

20. PN-EN ISO 14713-2:2020-07E Powłoki cynkowe - Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony 
przed korozją konstrukcji ze stopów żelaza - Część 2: Cynkowanie zanurzeniowe. 

21. PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010P Ocena zgodności - Deklaracja zgodności składana przez 
dostawcę - Część 1: Wymagania ogólne. 

22. PN-EN 50102:2001P Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi 
zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (kod IK). 

23. PN-EN 50274:2004P Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem 
prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części 
niebezpiecznych czynnych. 

24. PN-EN 50522:2011P Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego 
o napięciu wyższym od 1 kV. 

25. PN-EN 50561-1:2013-12E Urządzenia informatyczne - Charakterystyki zaburzeń 
radioelektrycznych - Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów. 

26. PN-EN 60038:2012P Napięcia znormalizowane CENELEC. 
27. PN-EN 60059:2002P+A1:2010E Znormalizowane prądy znamionowe IEC. 
28. PN-EN 60060-1:2011E Wysokonapięciowa technika probiercza - Część 1: Ogólne definicje 

i wymagania probiercze. 
29. PN-EN 60060-2:2011E Wysokonapięciowa technika probiercza - Część 2: Układy 

pomiarowe. 
30. PN-EN 60060-3:2008P Wysokonapięciowa technika probiercza - Część 3: Definicje 

i wymagania dotyczące prób w miejscu zainstalowania. 
31. PN-EN 60068-1:2014-06E Badania środowiskowe - Część 1: Postanowienia ogólne i 

wytyczne. 
32. PN-EN 60068-2-11:2002E Badania środowiskowe - Część 2-11: Próby - Próba Ka: Mgła 

solna. 
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33. PN-EN 60071-1:2008P+A1:2010E Koordynacja izolacji – Część 1: Definicje, zasady i reguły. 
34. PN-EN 60071-2:2018-07E Koordynacja izolacji - Przewodnik stosowania 
35. PN-EN 60085:2008E Izolacja elektryczna - Ocena termiczna i oznaczenia. 
36. PN-EN 60137:2018-02E Izolatory przepustowe na napięcia przemienne powyżej 1 000 V. 
37. PN-EN 60255-26:2014-01P Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe – 

Część 26: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej. 
38. PN-EN 60529:2003P Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
39. PN-EN 60664-1:2011P Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 

napięcia - Część 1: Zasady, wymagania i badania. 
40. PN-EN 60669-1:2018-04E Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych  

i podobnych - Część 1: Wymagania ogólne. 
41. PN-EN 60695-11-10:2014-02E Badanie zagrożenia ogniowego - Część 11-10: Płomienie 

probiercze - Metody badania płomieniem probierczym 50 W przy poziomym i pionowym 
ustawieniu próbki. 

42. PN-EN 60715:2007P Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Montaż 
aparatury rozdzielczej i sterowniczej na wspornikach szynowych - Wymiary. 

43. PN-EN 60721-1:2002E Klasyfikacja warunków środowiskowych – Część 1: Czynniki 
środowiskowe i ich ostrości. 

44. PN-EN 60865-1:2012E Obliczanie skutków działania prądów zwarciowych - Część 1: 
Definicje i metody obliczania. 

45. PN-EN 60909-0:2016-09E Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego – 
Część 0: Obliczanie prądów. 

46. PN-EN 60909-3:2010E Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego – 
Część 3: Prądy podwójnych, jednoczesnych i niezależnych, zwarć doziemnych i częściowe 
prądy zwarciowe płynące w ziemi. 

47. PN-EN 60947-1:2010P+A1:2011P+A2:2014-12P Aparatura rozdzielcza i sterownicza 
niskonapięciowa – Część 1: Postanowienia ogólne. 

48. PN-EN 60947-3:2009P+A1:2012E+A2:2015-11E Aparatura rozdzielcza i sterownicza 
niskonapięciowa – Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników 
z bezpiecznikami topikowymi. 

49. PN-EN 61000P Kompatybilność elektromagnetyczna EMC (norma wieloarkuszowa). 
50. PN-EN 61000-6-2:2008P Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-2: Normy 

ogólne - Odporność w środowiskach przemysłowych. 
51. PN-EN 61000-6-4:2008P+A1:2012P Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-

4: Normy ogólne - Norma emisji w środowiskach przemysłowych. 
52. PN-EN 61010-1:2011P Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów 

pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych - Część 1: Wymagania ogólne. 
53. PN-EN 61439-1:2011P Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Postanowienia 

ogólne. 
54. PN-EN 61439-5:2011P Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 5: Zestawy do 

dystrybucji mocy w sieciach publicznych. 
55. PN-EN 61439-6:2013-03P Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 6: Systemy 

przewodów szynowych. 
56. PN-EN 61936-1:2011P+A1:2014-10P Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego 

o napięciu wyższym od 1 kV - Część 1: Postanowienia ogólne. 
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57. PN-EN 62271-1:2018-02E Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 1: 
Postanowienia wspólne. 

58. PN-EN 62271-102:2005P+A1:2011E+A2:2013-10E Wysokonapięciowa aparatura 
rozdzielcza i sterownicza – Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu 
przemiennego. 

59. PN-EN 62271-103:2011E Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – 
Część 103: Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV do 52 kV włącznie. 

60. PN-EN 62271-105:2013-06E/AP1 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – 
Część 105: Kombinacje bezpiecznika prądu przemiennego na napięcie znamionowe powyżej 
1 kV do 52 kV włącznie. 

61. PN-EN IEC 62271-110:2018-03E Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – 
Część 110: Łączenie obciążenia indukcyjnego. 

62. PN-EN 62271-202:2014-12E Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – 
Część 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie. 

63. PN-E-04700:1998P+Az1:2000P Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

64. PN-E-06303:1998P Narażenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobór izolatorów do 
warunków zabrudzeniowych. 

65. DIN 43629-1 (1978-08) Cable distribution cubicle; cabinet, mounting dimensions. 
66. DIN 43629-2 (1978-08) Cable distribution cubicle; base, mounting dimensions,  
67. DIN 43629-3 (1978-08) Cable distribution cubicle; internal construction; mounting 

dimensions. 
68. PN-EN 60068-2-75:2000 Badania środowiskowe – Próby – Próba Eh: Próby młotami.  
69. PN-EN 60068-2-2:2002 Badania środowiskowe – Część 2-2: Próby – Próba B: Suche gorąco. 
70. Regulacje zewnętrzne dotyczące transformatorów SN/nn zostały określone w Specyfikacji 

technicznej „Olejowe transformatory rozdzielcze SN/nn”. 
71. Regulacje zewnętrzne dotyczące kabli SN i nn zostały określone w Specyfikacji technicznej 

„Kable elektroenergetyczne SN i nn”. 
72. Regulacje zewnętrzne dotyczące przewodów SN i nn zostały określone w Specyfikacji 

technicznej „Przewody elektroenergetyczne SN i nn”. 
73. Regulacje zewnętrzne dotyczące osprzętu do linii napowietrznych SN i nn  zostały określone 

w Specyfikacji technicznej „Osprzęt do napowietrznych linii elektroenergetycznych SN i nn”. 
74. Regulacje zewnętrzne dotyczące słupów i elementów ustojowych zostały określone 

w Specyfikacji technicznej „Słupy i prefabrykaty z betonu do elektroenergetycznych linii 
napowietrznych SN i nn”. 

75. Regulacje zewnętrzne dotyczące rozłączników napowietrznych SN zostały określone 
w Specyfikacji technicznej „Rozłączniki napowietrzne SN o budowie otwartej” oraz 
w Specyfikacji technicznej „Rozłączniki napowietrzne SN o budowie zamkniętej z zespołami 
telesterowania i telesygnalizacji”. 

76. Regulacje zewnętrzne dotyczące ograniczników przepięć SN zostały określone w Specyfikacji 
technicznej „Ograniczniki przepięć SN i 110 kV”. 

77. Regulacje zewnętrzne dotyczące ograniczników przepięć nn zostały określone w Specyfikacji 
technicznej „Ograniczniki przepięć nn”. 

78. Regulacje zewnętrzne dotyczące izolatorów SN zostały określone w Specyfikacji technicznej 
„Izolatory liniowe wsporcze i wiszące WN, SN i nn”. 
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79. Regulacje zewnętrzne dotyczące szafek pomiarowych bilansujących nn zostały określone 
w Specyfikacji technicznej „Szafki AMI/SG”. 

80. Regulacje zewnętrzne dotyczące przekładników prądowych do infrastruktury AMI zostały 
określone w Specyfikacji technicznej „Przekładniki prądowe do infrastruktury AMI”. 

Uwaga:  
Sposób podawania numerów referencyjnych norm w rozdziale Regulacje zewnętrzne uwzględnia 
jedynie zmiany do norm publikowane oddzielnie (oznaczenie A) oraz zmiany krajowe publikowane 
oddzielnie (oznaczenie Az), natomiast nie uwidacznia poprawek do normy publikowanych 
oddzielnie (oznaczenie AC) oraz poprawek krajowych do norm publikowanych oddzielnie 
(oznaczenie Ap), które należy uwzględnić przy wykorzystaniu normy. Nie wymaga się podawania 
ww. poprawek do norm publikowanych oddzielnie na protokołach badania i certyfikatach 
zgodności w przeciwieństwie do zmian do norm publikowanych oddzielnie. 

5.2 Regulacje wewnętrzne procesowe 

1. Procedura „Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR SA”. 
2. Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej. ENERGA-OPERATOR SA. Gdańsk, 

styczeń 2014 r. 
3. Album słupowych stacji transformatorowych SN/nn – STN, STNu z transformatorami o mocy 

do 630 kVA na żerdziach wirowanych. Poznań 2020 r. 
4. Specyfikacja techniczna „Olejowe transformatory rozdzielcze SN/nn”. 
5. Specyfikacja techniczna „Kable elektroenergetyczne SN i nn”. 
6. Specyfikacja techniczna „Przewody elektroenergetyczne SN i nn”. 
7. Specyfikacja techniczna „Osprzęt do napowietrznych linii elektroenergetycznych SN i nn”. 
8. Specyfikacja techniczna „Słupy i prefabrykaty z betonu do elektroenergetycznych linii 

napowietrznych SN i nn”. 
9. Specyfikacja techniczna „Rozłączniki napowietrzne SN o budowie otwartej”. 
10. Specyfikacja techniczna „Rozłączniki napowietrzne SN o budowie zamkniętej z zespołami 

telesterowania i telesygnalizacji”. 
11. Specyfikacja techniczna „Ograniczniki przepięć SN i 110 kV”. 
12. Specyfikacja techniczna „Ograniczniki przepięć nn”. 
13. Specyfikacja techniczna „Izolatory liniowe wsporcze i wiszące WN, SN i nn”. 
14. Specyfikacja techniczna „Szafki AMI/SG”. 
15. Specyfikacja techniczna „Przekładniki prądowe nn do infrastruktury AMI”. 

 

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Opracował:  Zespół techniczny ds. linii napowietrznych 

 

Zatwierdził:  Rada Techniczna ENERGA-OPERATOR S.A. 

 

Zaopiniował:  (Biuro Zarządzania Korporacyjnego)   
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Załącznik nr 5  Montaż infrastruktury AMI na słupowych stacjach transformatorowych SN/nn 

                     

Zdjęcie nr 1.    Szafka AMI/SG 1N przed montażem urządzeń telemechaniki. 
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Zdjęcie nr 2.    Uchwyt montażowy uniwersalny szafki AMI/SG 1N.  
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Zdjęcie nr 3.   Wnętrzowe przekładniki prądowe nn do infrastruktury AMI. 

 
 
 
 
 

 
Zdjęcie nr 4.   Napowietrzne przekładniki prądowe nn do infrastruktury AMI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

    

Specyfikacja techniczna Słupowe stacje transformatorowe SN/nn wydanie piąte z dnia 2 listopada 2023 roku 

38/42 38/42 

 

 
 

 
 
 
 

 
Rysunek nr 1. Schemat jednokreskowy stacji transformatorowej SN/nn z zamontowaną 

infrastrukturą AMI 
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Rysunek nr 2.  Rozdzielnica nn podwieszana słupowej stacji transformatorowej SN/nn 

z zamontowanymi przekładnikami prądowymi systemu SMART-GRID AMI (przekładniki prądowe 
zamontowane za rozłącznikiem głównym bezpiecznikowym listwowym nn oraz za rozłącznikiem na 

potrzeby podłączenia agregatu) 
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Rysunek nr 3. Słupowa stacja transformatorowa SN/nn z rozdzielnicą podwieszaną i z zamontowaną  

podwieszaną szafką AMI/SG 1N 
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       1 – Słupowa stacja transformatorowa SN/nn z rozdzielnicą nn wolnostojącą  
       2 – Rozdzielnica nn wolnostojąca słupowej stacji transformatorowej SN/nn 
       3 -  Szafka systemu SMART-GRID AMI wolnostojąca na fundamencie 

 
 

Rysunek nr 4.   Słupowa stacja transformatorowa SN/nn z rozdzielnicą nn wolnostojącą 
i  zamontowaną infrastrukturą AMI (szafka AMI/SG wolnostojąca na fundamencie) 
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Załącznik nr 6  
 

HISTORIA WPROWADZONYCH ZMIAN 
 

Numer 
wydania 

Opis wprowadzonej zmiany 

Nr 01 Wprowadzenie specyfikacji 

Nr 02 
Uzupełnienie specyfikacji o załącznik: „Album słupowych stacji transformatorowych 

SN/nn STE TOM I,II,III,IV” Poznań 2014 

Nr 03 Przeniesienie zadań pomiędzy procesami ze względu na zmianę Regulaminu 

Organizacyjnego ENERGA-OPERATOR S.A.    

Nr 04 - Zmiana załącznika „Album słupowych stacji transformatorowych SN/nn STE TOM 
I,II,III,IV” Poznań 2014 na „Album słupowych stacji transformatorowych SN/nn 
STN, STNu TOM I, II, III” spełniający wymagania norm PN-EN 50341-1:2013, PN-
EN 50341-2-22:2016. 
- Rezygnacja ze stacji w wykonaniu przelotowym, odporowym, odporowo-

narożnym, z rozłącznikiem/rozłącznikiem z uziemnikiem SN. 
- Stosowanie dodatkowego rozłącznika nn w rozdzielnicy nn przeznaczonego 

wyłącznie do przyłączania agregatów prądotwórczych. 
- Wprowadzenie do stosowania jako połączenia po stronie nn transformatora z 

rozłącznikami bezpiecznikowymi/rozdzielnicą nn również kabli z żyłą aluminiową. 
Wprowadzenie do stosowania konstrukcji stalowych w klasie wykonania EXC2. 

Nr 05 - Rezygnacja z konieczności stosowania zacisków V-klema z ramką stalową. 
- Rezygnacja z konieczności stosowania rozłączników bezpiecznikowych 

listwowych z elektroniczną kontrolą stanu wkładek bezpiecznikowych. 
- Wprowadzenie korekty wymaganych mostów kablowych w zależności od mocy 

transformatora. 
- Wprowadzenie możliwości stosowania maksymalnie czterech obwodów z 

rozłącznikami bezpiecznikowymi na stacji napowietrznej. 
- Wskazanie miejsca podłączenia obwodów napięciowych układu pomiarowego 

szafki AMI. 
- Wprowadzono korektę wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie 

wymagań technicznych dostarczanych z każdą dostawą. 

 
 
 
 

 


